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Resultatene gjelder  undersøkte prøvingsobjekter. Måleusikkerhet  fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må  kun offentliggjøres i sin  helhet. 
 

Kontor:   Tlf. Labpartner: 62 43 52 50  E-post: post@labpartner.no F.reg: Labpartner IKS  
Munkedamsvegen 1  Telefaks:            62 43 52 51  Web:    www.labpartner.no NO 967 132 942 MVA 
2409 ELVERUM         Bankkonto: 6164.05.47617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skramstadseter grunneierlag
v/Vekstra PeTo AS
Tollef Kildesgt. 2
2450 RENA

Dato: 22/01/16
Lab.nr: 16/ 93
Arkiv: 142916
Prøver mottatt: 19/01/16

ANALYSERESULTATER

Analyseperiode: 19/01/16 - 22/01/16, Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Vannverket

16/ 93-1 Grunnvann, ubehandlet Tatt ut: 19/01/16
Kl.10.10

Sted: Tjernmyrhaugen
Analyse Metode Ref Resultat Benevning

Kimtall,vann 3d. v/22°C NS-EN ISO6222 <1 /ml

Koliforme bakterier (CCA) NS-ENISO9308-1 <1 /100ml

E.coli (CCA) NS-ENISO9308-1 <1 /100ml

pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7.3
Turbiditet NS-EN ISO7027 0.5 FNU

Farge NS-EN ISO 7887 <5 mg/l Pt

Temperatur ved pH-måling NS-EN ISO 10523 23.2 °C

16/ 93-2 Grunnvann, ubehandlet Tatt ut: 19/01/16
Kl.10.20

Sted: Kjøllevegen
Analyse Metode Ref Resultat Benevning

Kimtall,vann 3d. v/22°C NS-EN ISO6222 2 /ml

Koliforme bakterier (CCA) NS-ENISO9308-1 <1 /100ml

E.coli (CCA) NS-ENISO9308-1 <1 /100ml

pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7.7
Turbiditet NS-EN ISO7027 0.2 FNU

Farge NS-EN ISO 7887 <5 mg/l Pt

Temperatur ved pH-måling NS-EN ISO 10523 23.5 °C

Kristina Smith Qvale
daglig leder Elin Galaasen

Avd.ing.
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Kopi til:
Rapport sendes på e-post,

Lab.nr: 16/ 93
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